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AGENER Laboratorio fisico-quimico y microbiolégico de
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INFORME DE ENSAYO ANALITICO Ref: 151286

DATOS CLIENTE: Ayuntamiento de Garachico

Nombre: Ayuntamiento de Garachico Teléfono:
Direccidn: Poblacion: Garachico
email: elvisdeleon@garachico.es Provincia: Santa Cruz de Tenerife

DATOS MUESTRA: Red/ Instalacion interior

Fecha de recogida:  03/06/2015 11:25:00 Fecha de inicio andlisis: 03/06/2015
Persona rec. muestra: Leandro Fecha de fin andlisis:  04/06/2015
Fecha de entrada: 03/06/2015 12:40:00 Lugar: RED LAS CRUCES

Descripcidn: junto correos

Organoléptico

Parametros Resultados Unidades Normativa Metodologia de ensayo
Sabor 1 - 3a25¢C sensorial
Olor 1 - 3a252C sensorial
Parametros Resultados Unidades Normativa Metodologia de ensayo
Color <1 mg/| Pt/Co 15 fotometria
Turbidez 0,84 UNF 5 nefelometria
Conductividad 851 uS/cm a 20eC 2.500 electrometria
pH 8,43 Unidades de pH 6,5-9,5 potenciometria
Amonio <0,06 mg/| 0,5 fotometria
Cloro libre residual 0,23 mg/I 0.2-1 fotometria
Parametros Resultados Unidades Normativa Metodologia de ensayo
Escherichia coli 0 UFC/100 ml 0 filtracion membrana
Coliformes totales 0 UFC/100 ml 0 filtracidn membrana

Resolucion 1067 de la Direccion General de Salud Publica del Servicio Canario de la Salud, de 27 de junio de 2008.
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Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la/s muestra/s analizada/s, no deben reproducirse
mas que en su totalidad, sin la autorizacion por escrito de este laboratorio



